
 
  

 
Hausanschluss / Hauswasserzähler / Verteilbatterie 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

Wasserzähler können in der Wasserversorgung abgeholt werden, Montage bauseits. 
 
Rückfragen unter 044 863 14 80 
Wasserversorgung Stadt Bülach 
Badenerstrasse 87  
8180 Bülach          Datum: Juni 2021 

Die Hausanschlussleitung wird das Leitungsstück ab der Versorgungsleitung bis mit Wasserzähler 
bezeichnet. Die Hausanschlussleitung intern muss auf der ganzen Länge offen und Sichtbar geführt 
werden. 
Über die Ausführung und Bemessung der Anschlussleitung und die Anordnung der Wasserzähler 
inkl. Wasserzählervorrichtung entscheidet die Wasserversorgung. 
Massgebend für die Ausführung sind: Verordnung über die Wasserversorgung.  
Regelwerk SVGW W3 Ausgabe 2013, W3 / E3 Ausgabe 2020 
Hauseinführungsstück bauseits 

Wasserzählervorrichtung ohne Umgehung: 
Hausanschluss extern DN 32 
Hausanschlussleitung intern DN25, jedoch nicht kleiner als der Anschluss an der Verteilbatterie 

Wasserzählervorrichtung mit Umgehung: 
Umgehung ist abhängig des Objektes 


